STANDARTA RASEJUMI
(PIELIKUMS Nr.1)

TRANSEJAS IEBUVES TIPS

Pa 20 cm biezdm kartam
blietéts transejas aizbérums

Daléja esoSo siltumtradu
rekonstrukcija un jaunu siltumtrasu
izblve, Altksné

Bridinajuma lenta
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D, mm A, mm
450 1800
355 1610
280 1460
250 1400
225 1350
180 1260
160 1220
140 1180
125 1150

Piezimes:
1. Visi izméri doti milimetros.

2. Caurules iebuveét atbilstosi raZzotaju un tehniska projekta noradijumiem.
3. Zemes virsmas un ieblves atzimes precizét tehniska projekta garenprofilos.
4. Savstarpéjos attalumus starp caurulvadiem precizét generalplanos.

Bavprojekta SAT dalas vaditaja
Jelena Grohovska
28.11.2011.




